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OVERSIGT OVER TILGÆNGELIGHED 
OG SAMMENLÆGNINGER

NYE LEJLIGHEDSTYPER

ETAPE 1  
TILGÆNGELIGHED, 2-RUM    30 LEJL.
TILGÆNGELIGHED, 3-RUM    90 LEJL.
SAMMENLÆGNINGER, 2-RUM   3 LEJL.
SAMMENLÆGNINGER, 3-RUM   15 LEJL.

ETAPE 2  
SAMMENLÆGNINGER, 4-RUM   46 LEJL.

ETAPE 3  
TILGÆNGELIGHED, 2-RUM    108 LEJL.
SAMMENLÆGNINGER, 4-RUM   18 LEJL.

ETAPE 4 
TILGÆNGELIGHED, 3-RUM    48 LEJL.
SAMMENLÆGNINGER, 2-RUM   4 LEJL.
SAMMENLÆGNINGER, 3-RUM   20 LEJL.

ETAPE 5  
TILGÆNGELIGHED, 2-RUM    48 LEJL.
TILGÆNGELIGHED, 3-RUM    48 LEJL.
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BYGNINGSDELSKORT 
(21)2 TUNGE YDERVÆGGE 
Stubben 2-18, Skellet 1-11, 
Brinken 1-17. 
 

 
Salt skader ved indgangsdør.  

 
Salt skader ved indgangsdør.  

 
Defekte mørtelfuger ved sokkel 

 
Sætningsrevne ved blokspring 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Udsnit af murværksfacader Skellet 1-11 havesiden.   

 
BESKRIVELSE 
Etageblokkene i 3 etager Stubben 2-18, Skellet 1-11, Brinken 1-17. Er opført 
med 360mm hulmur med faste binder i gule blødstrøgene teglsten. Under 
vinduer på altanpartier og vinduespartier på indgangssiden er murværket 
brystningerne opført i 230mm gasbeton blokke med puds. Sener beklædt 
med glasfiber plader.    
 
TILSTAND 
Facaderne på blokkene fremtræder med en del defekte mørtelfuger især på 
blokkenes syd- og vestvendte murværk. Mørtelfugerne er forvitrede og skaller 
af. Der er konstateret slip i enkelte liggefuger, som tegn på korrosion i dør og 
vindues bjælker. På Brinken 1-17 fremstår mørtelfugerne dog i pænere stand. 
Teglsten fremstår de fleste steder i fin stand i hele område 10. Dog fremstår 
murværket ved murkronen i dårlig stand.  Ved indgangsdøre er der 
konstateret en del markante skader på de nederste 6-8 teglstensskifte og 
mørtelfuger. Dette skyldes, at der anvendes natriumchlorid/salt til 
glatførebekæmpelse af arealerne ved indgangsparterne. Dette problem 
fremkommer også visse steder langs soklerne, dog ikke i så udbredt en grad. 
Forholdende omkring tegloverliggere er beskrevet i bygningsdelskort nr. (25).  
Der er spændings problemer ved havefacaden, hvor der er bygningsspring. 
Forholdet skal oprettes.  

TI / murværks…. Har undersøgt murværkets tilstand og udtaget prøver i 
februar 2011 – se rapport af 24.03.2011 – indsat som bilag. 
 
Murstenene er intakte, medens fugerne er nedslidte. Der sås ingen synlige 
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(26)1 ALTANER  
Skellet  1-11 

 
Altaner mod gade. 

 

 
Altan interiør. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Altan set fra havesiden.      

                                                                                        

BESKRIVELSE 
I område10 er alle lejeligheder forsynet med 1 stor altan til havesiden og 
lejligheden til t.v. har også 2 små altaner til gaden og lejligheden t.h. har også 
1 lille altan mod gaden. 
  
Altanen bæres af en 150 mm jernbeton plade, som er understøttet på en 360 
mm massiv murstensvæg. Altanpladen spænder ca. ca. 4,0 m for de store 
altaner, og 2,4 m, for de små altaner. 
 
Altanens overflade er påført et pudslag med fald til 2 oprindelige udspyr.  
Disse udspyr, er borthugget samtidig med udførelse af altanlukningen.   
 
Afskærmningen mod det frie er oprindelig sikret med en 80 mm 
betonbrystning i en højde på 1 m. i altanens fulde udstrækning. 
Der er integreret blomsterkumme i brystningen. Brystningen fastholdes med 
vinkelbeslag til de bærende sidevanger. 
 
I 1992 er der udført lukning af alle altaner. Denne skærmende opretning er 
beskrevet under kompleterende bygningsdele poss. 36. 
 
De fleste besigtigede altangulve er pålagt gulvtæpper i varierende kvalitet. 
 
TILSTAND 
Ved besigtigelsen konstateres at de tilgængelige pudslag var udsat for 
begrænset lokal skrukdannelse. 
Samtidig fremstod pudslag med mindre lokale revner. 
Alle altaner forventes at have denne skade i varieret omfang under tæpperne. 
 
Ved de besigtigede altaner blev der ikke konstateret armeringsskader.   
 
Ingen af altanerne udviste større skader. 
 
 
 
 

TAGE
Tage foreslås udskiftet med belægning af naturskifer med tilhørende udskiftning af 
tagrender og nedløb af zink, nye ovenlys ved trapper, samt efterisolering af lofter.

FACADER
Facademurværk eftergås i nødvendigt omfang vedr. skader.
Samtlige fuger udkradses og omfuges.

INDGANGSPARTIER
De oprindelige baldakiner er fjernet. Der foreslås opsat baldakiner igen til at beskytte 
hoveddørene og for at skabe en venligere adgang til boligblokkene. De eksisterende 
indgangsdøre repareres eller erstattes med nye tætte døre.

VINDUER
Vinduer og altandørspartier foreslås udskiftet til vinduer med lavenergiruder.

TILGÆNGELIGHEDS BOLIGER – 108 STK. 2-RUMSBOLIGER
I område 10 etableres der kørestolselevatorer i 18 opgange med niveaufri adgang fra 
terræn til boligerne. Boligernes indretning ændres til handicapegnede boliger med nyt 
handicapegnet badeværelse og køkken.
Tilgængelighedsboliger opdateres endvidere med nye tekniske installationer herunder 
faldstamme og stigstrenge, samt balanceret mekanisk ventilation. Overalt nye El - 
installationer.

SAMMENLÆGNING AF BOLIGER – 18 STK. 4-RUMSBOLIGER.
I område 10 nedlægges 18 midtfor lejligheder i 3 opgange og sammenlægges med de 
tilstødende lejemål.
Sammenlægningsboliger opdateres med hensyn til nyt bad, nyt køkken og nye 
tekniske installationer herunder faldstammer og stigstrenge, samt balanceret 
mekanisk ventilation. El -installationer opdateres i nødvendigt omfang.

VENTILATION
Der udføres balanceret mekanisk ventilation i samtlige lejemål.

MODERNISERING AF BOLIGER
De resterende boliger opdateres med hensyn til nyt bad, og nye tekniske installationer 
herunder faldstammer og stigstrenge. Der udføres afledte og nødvendige ændringer 
af El-installationer.

ALTANER
Oprindeligt har de gule blokke haft åbne altaner, som har tegnet et dybt relief i den 
murede masse. Altanerne fremtræder nu glaslukkede. Altanerne ved opholdsstuer 
udvides, så de kan benyttes som egentlige opholdsaltaner. Der etableres glaslukning. 
I stuelejligheder foreslås trappe fra altan til terræn.

FORSLAG TIL HVAD DER SKAL SKE
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ETAPE 3 - STUEPLAN (TILGÆNGELIGHED)
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ETAPE 3 - ETAGEPLAN (TILGÆNGELIGHED)
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FREMTIDIGE FORHOLD
ETAGEPLAN - BLOK G

49
6

270

Opholdsstue

Skabsrum

40
0

Soveværelse 46
8

Kammer

230

9,2 m²

46
8

12,6 m²
Soveværelse

40
1

55
0

9,2 m²

55
0

22,4 m²

Kammer

230

408

Trappe

Køkken
11,3 m²

Spisefst

230

Bad

Gang 50
0

51
4

Køkken

230

Spisefst
11,8 m²

Køkken

Gang

9,4 m²

Bad

230

Kammer41
0

Opholdsstue
19,7 m²

446

230

270

9,2 m²

12,6 m²
Soveværelse

Bad

46
8

Gang

230

Skabsrum

22,4 m²
Opholdsstue 55

0

40
0

408

Kammer

40
1 Kammer

9,2 m²

ETAPE 3 - ETAGEPLAN (SAMMENLÆGNING)
TYPE G

Trappe

Altan Altan Altan

Værelse
9,2m²

Skabsrum
4m²

Sove
12,5m²

Stue/Alrum
22,4m²

Altan

Altan

Altan

Værelse
9,4m²

Entre
5m²

Bad
4m²

VM/TT

Bad
4m²

VM/TT

Spisekøkken
15,5m²

Værelse
9m²

Sove
16m²

Stue/Alrum
22,4m²Entre

5m²

Spisekøkken
15,5m²

Sove
12,5m²

STADIONKVARTERET
STA10 / HELHEDSPLAN

SAG /503-010

SKITSEDATOMÅL /

EMNE

JJW ARKITEKTER - TEL 3324 0909 / FAX 3324 0034 / EMAIL ARKITEKTER@JJW.DK

TEGN. NR.

SIDE NR.
19.03.131:100

0STA10_G

STA10_G
FREMTIDIGE FORHOLD
ETAGEPLAN - BLOK G

EKSISTERENDE: 90,2 M2 EKSISTERENDE: 74,9 M2

FORSLAG: 110,3 M2

FORSLAG: 106,8 M2

EKSISTERENDE: 52 M2

SKELLET 3 • SKELLET 7 • SKELLET 11
8
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